
АКТ

с.Александровка « 1 1 » мая 2016г.

Комиссия в составе представителей:

1. Гл.инженер МУП «ТВС» - Е.Ю. Лазарев;

2. Мастер водопроводных сетей МУП «ТВС» - Н.Д. Снетков;

3. Представитель общественности:

о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)
хозяйственно -  питьевого водоснабжения

Составили настоящий АКТ о том, что трубопровод водопроводных сетей р.ц.Александров 
длиной 31,34км, диаметром 90 мм. объемом 199.2 м3 промыт и продезинфицирован nyi \ 
хлорирования -  гипохлоридом кальция при концентрации активного хлора -  75 мг/л (г/м'") i i  

продолжительности контакта восемь часов.

Расчет массы хлорсодержащего реагента с учетом 5% на потери, кг:
Г = 0.082 * D2 * L *К . где Т -  необходимая масса товарного продукта хлорсодержащего 

А реагента с учетом 5% на потери, кг;
D и L -  соответственно диаметр и длина трубопровода, м;
К -  принятая концентрация (доза) активного хлора, г/м3 (мг/л);
А -  процентное содержание активного хлора в товарном продукте.

Т =  0.082 * 0.092 *31340 * 75 = 26кг
60

Заключение: Трубопровод считать продезинфицированным и промытым, разрешить его 
эксплуатацию.

Гл.инженер МУП «ТВС»:

Мастер водопроводных сетей 
МУП «ТВС»:

Е.Ю. Лазарев 

Н.Д. Снетков



АКТ
о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)

хозяйственно -  питьевого водоснабжения

с.Александровка «11» мая 2016г.

Комиссия в составе представителей:

1. Гл.инженер МУП «ТВС» Е.Ю. Лазарев

2. Мастер водопроводных сетей МУП «ТВС» - Н.Д. Снетков

3. Представитель общественности:

Составили настоящий АКТ о том, что трубопровод: пос.Подгорный длиной 2,75км, диаметром 
63 мм, объемом 8,56 м подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием -  гипохлоридом при 
концентрации активного хлора -  75 мг/л (г/м3) и продолжительности контакта восемь часов.

Расчет массы хлорсодержащего реагента с учетом 5% на потери, кг:

Заключение: Трубопровод считать продезинфицированным и промытым, разрешить его 
эксплуатацию.

^ 0.082 * D * L *К
Т = -------------------

А
где Т -  необходимая масса товарного продукта хлорсодержащего

реагента с учетом 5% на потери, кг;
D и L -  соответственно диаметр и длина трубопровода, м;
К -  принятая концентрация (доза) активного хлора, г/м3 (мг/л);

А -  процентное содержание активного хлора в товарном продукте, %

Т =  0.082 * 0.0632*2750 *75 = 1,11 кг 
60

Мастер водопроводных сетей

Г л.инженер МУП «ТВС»:

МУП «ТВС»:

Е.Ю. Лазарев

Н.Д. Снетков



АКТ
о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)

хозяйственно -  питьевого водоснабжения

с.Александровка «11» мая 2015г.

Комиссия в составе представителей:

1. Гл.инженер МУП «ТВС» - Е.Ю. Лазарев;

2 . Мастер водопроводных сетей МУП «ТВС» - Н.Д. Снетков;

3. Представитель общественности:

Составили настоящий АКТ о том, что трубопровод: пос.Буранный длиной 3.1км. диаметром 63 
мм. объемом 9.65 м3 подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием -  гипохлоридом при 
концентрации активного хлора -  75 мг/л Гг/м3) и продолжительности контакта восемь часов.

Расчет массы хлорсодержащего реагента с учетом 5% на потери, кг:

Т  =  0.082 * D * L *К . где Т -  необходимая масса товарного продукта хлорсодержащего

X =  0.082 * 0.0632 *3100 *75 = 1,26 кг 
60

Заключение: Трубопровод считать продезинфицированным и промытым и разрешить пуск 
его в эксплуатацию.

А
реагента с учетом 5% на потери, кг;

D и L -  соответственно диаметр и длина трубопровода, м;
К -  принятая концентрация (доза) активного хлора, г/м3 (мг/л);

А -  процентное содержание активного хлорг в товарном продукте.

Мастер водопроводных сетей
МУП «ТВС»:

Гл.инженер МУП «ТВС»: Е.Ю. Лазарев

Н.Д. Снетков

Представитель общественности:



АКТ
о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)

хозяйственно -  питьевого водоснабжения

с.Александровна « 27 » апреля 2015г.

Комиссия в составе представителей:

1. Гл.инженер ООО «Коммунальные ресурсы» Е.Ю. Лазарев

2. Мастер водопроводных сетей ООО «Коммунальные ресурсы»: Н.Д. Снетков

3. Представитель общественности:

Составили настоящий АКТ о том, что трубопровод: р.ц.Александровка длиной 37,1км. 
диаметром 90 мм. объемом 436 м3 подвергнут промывке и дезинфекттии хлорированием -  
гипохлоридом кальция при концентрации активного хлора -  75 мг/л (г/м3) и продолжительности 
контакта восемь часов.

Расчет массы хлорсодержащего реагента с учетом 5% на потери, кг:
Т = 0.082 * D2 * L *К . где Т -  необходимая масса товарного продукта хлорсодержащего 

А реагента с учетом 5% на потери, кг;
D и L -  соответственно диаметр и длина трубопровода, м;
К -  принятая концентрация (доза) активного хлора, г/м3 (мг/л);

А -  процентное содержание активного хлора в товарном продукте, %

Т = 0.082 * 0.092 *37100 *75 = 41кг
45

Заключение: Трубопровод считать продезинфицированным и промытым и разрешить пуск 
его в эксплуатацию.

Гл.инженер ООО «Коммунальные ресурсы»

Мастер водопроводных сетей 
ООО «Коммунальные ресурсы»

Представитель общественности:



АКТ
о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)

хозяйственно -  питьевого водоснабжения

с.Александровка «22» мая 2015г.

Комиссия в составе представителей:

1. Гл.инженер ООО «Коммунальные ресурсы» Е.Ю. Лазарев

2. Мастер водопроводных сетей ООО «Коммунальные ресурсы»: Н.Д. Снетков

3. Представитель общественности:

Составили настоящий АКТ о том, что трубопровод: пос.Буранный длиной 3.1км, диаметром 63 
мм, объемом 9.65 м3 подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием -  гипохлоридом при 
концентрации активного хлора -  75 мг/л (г/м3) и продолжительности контакта восемь часов.

Расчет массы хлорсодержащего реагента с учетом 5% на потери, кг:

X =  0,082 * D * L *К . где Т -  необходимая масса товарного продукта хлорсодержащего

Т =  0.082 * 0.0632 *3100 *75 = 1.26 кг 
60

Заключение: Трубопровод считать продезинфицированным и промытым и разрешить пуск 
его в эксплуатацию.

А
реагента с учетом 5% на потери, кг;

D и L -  соответственно диаметр и длина трубопровода, м;
К -  принятая концентрация (доза) активного хлора, г/м3 (мг/л);

А -  процентное содержание активного хлора в товарном продукте, %

Мастер водопроводных сетей 
ООО «Коммунальные ресурсы»

Гл.инженер ООО «Коммунальные ресурсы Е.Ю. Лазарев

Н.Д. Снетков

Представитель общественности:



АКТ
о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений)

хозяйственно -  питьевого водоснабжения

с.Александровка « 25» мая 2015г.

Комиссия в составе представителей:

1. Гл.инженер ООО «Коммунальные ресурсы» Е.Ю. Лазарев

2. Мастер водопроводных сетей ООО «Коммунальные ресурсы»: Н.Д. Снетков

3. Представитель общественности:

Составили настоящий АКТ о том, что трубопровод: пос.Подгорный длиной 2.75км. диаметром 
63 мм. объемом 8.56 м3 подвергнут промывке и дезинфекции хлорированием -  гипохлоридом при 
концентрации активного хлора -  75 мг/л (г/м3) и продолжительности контакта восемь часов.

Расчет массы хлорсодержащего реагента с учетом 5% на потери, кг:
^  0.082 * D * L *К
Т = , где Т -  необходимая масса товарного продукта хлорсодержащего

д
реагента с учетом 5% на потери, кг;

D и L -  соответственно диаметр и длина трубопровода, м;
К -  принятая концентрация (доза) активного хлора, г/м3 (мг/л);

А -  процентное содержание активного хлора в товарном продукте, %

_ 0.082 * 0.063 *2750 *75 _  . . .
Т = — 1,11 кг

60

Заключение: Трубопровод считать продезинфицированным и промытым и разрешить пуск 
его в эксплуатацию.

Гл.инженер ООО «Коммунальные

Мастер водопроводных сетей 
ООО «Коммунальные ресурсы»


